BRANDSCHUTZPLAN

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschiitzt. Anderungen sind nur mit

Zustimmung des Planerstellers zulassig.
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Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach
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Block "C" Keine Notausgang C 1x 0,865 m 100 Personen
Block "D" Keine Notausgang D 2x 0,865 m 200 Personen
Sitzplatze EG (Saal) Keine Notausgang E 0,865 m 100 Personen DIN 14675 ohne Aufschaltu ng zur
Stehplatze EG (Saal) 1300 Personen Notausgang F 1,80 m 300 Personen _H®C®ﬂ<<®—.=.
Stehplatze OG (Triblne) Keine Notausgang G 1,80 m 300 Personen ’
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Maximale Besucheranzahl: 1300 Personen
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Legende:

feuerbestandige, raumabschlieende Bauteile (REI90)

feuerbestandige Bauteile auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung (REI90-M)

feuerhemmende Bauteile (EI30)

vertikaler Rettungsweg

horizontaler Rettungsweg

Treppenraum, brandschutztechnisch
geschitzt, erreichbare Geschosse

Treppenraum, nicht brandschutztechnisch
geschitzt, erreichbare Geschosse

Feuerschutztiir, Rauchschutztlir
(E1230-S200-C5 [D])

Feuerschutztir

(E1230-C5 [D])

vollwandige Tdr, dicht- und selbstschlieiend
(3seitig Dichtungen)

Natirliche Rauchabzugsanlage (NRG)

Naturliche Rauchabzungsanlage, Bedienstelle

Wandhydrant, Typ F

Feuerschutz- und Rauchschutzschiebetor
(E1230-S200-C5 [D])

Auslosestelle Hausalarm

Brandmeldezentrale ohne Aufschaltung zur Feuerwehr

Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung

Notausgang

Rettungsfenster (1,20 m Hohe, 0,90 m Breite,
Briistungshohe max. 1,20 m)

Standort Sicherheitskennzeichen
max. Fluchtweglange

Standort Flucht- und Rettungsplan

Hauptzugang Feuerwehr

Nebenzugang Feuerwehr

Der Brandschutzplan dient der zusatzlichen
Erlauterung und ist nur mit dem Textteil des

Brandschutzkonzeptes gultig
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INGENIEURE
B.sc. Daniel Kuhn
Sicherheit- und Gefahrenabwehr

Schutzenstralle 7b

Telefon: 03 94 81 - 86 82 82

06458 Hedersleben Mobil: 0177-1762640

mail@brandschutzingenieure-kuhn.de
www.brandschutzingenieure-kuhn.de
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